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1.

Przed przystqpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od opracowania

dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizaciji.

Rzedne przepiet sieci/przyfqczy zostaly zafozone przez projektanta i mogg sig rézni¢, diatego podczas wykonawstwa sieci
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ rzgdne dna istniejgcego przyfgcza w miejscu wigczenia.
Wodocigg nalezy ufozy¢ na podsypce o grubosci 20cm i obsypce z piasku grubosci S0cm.

W miejscach skrzyzowari z istniejgcymi sieciami nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne i sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
nalezy sprawdzi¢ fakiyczne rzedne i dostosowa¢ do nich przepigcia.

posadowienia istniejgcych instalacii.
Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostafo naniesione na mapie sytuacyjno—wysokosciowej.

W przypadku nie zachowania wymaganej odlegfosci 0,2m od istn. uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowa¢ rure

ochronng PE klasy 100 SDR11.
Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafq dokumentacjq projektowg.

Integralng cz¢scig dokumentac

120997670

510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl
REGON:

al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

jest opis techniczny.

INVEST-MAP tukasz Muzyk

adres:

tel:
NIP:

NVEST-MAP

&

9.

873-295-90-02,

MIKOLOW, UL. BOLESLAWA SMIALEGO, GWARKOW, PLK. WLADYSLAWA KIELBASY, KOWNACKIEJ, KOWALSKA

ZAKLAD INZYNIERI MIEJSKIEJ SPOLKA Z 0.0,
UL. KOLEJOWA 4, 43-190 MIKOLOW

+PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE!J | SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW W REJONIE ULIC BOLESLAWA SMIALEGO, GWARKOW, PLK. W. KIELBASY W MIKOLOWIE”

TOM 1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
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mgr inz. P. Muzyk

NAZWISKO:

mgr inz. S. Czogata-Cybul

Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16
Upr. Nr: SLK/6690/PBS/16

mgr inZ. Dorota Gieron
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